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Doporučené zapojení 
HWg-SMS-GW je zařízení umožňující rozesílání alarmových SMS z více zařízení HW group přes 
jediný GSM modem prostřednictvím funkce netGSM.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1) Vložte SIM kartu (bez dotazu na PIN). 
 

2) Spusťte program UDP Config a zjistěte 
přidělenou IP adresu (DHCP). 
 

3) Zkuste odeslat SMS přes web rozhraní.  

4) Vložte IP adresu jednotky  
HWg-SMS-GW + port (standardně 80) 
 

5) Vložte 2x telefonní číslo pro příjem SMS a 
zkuste odeslat testovací SMS. 
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Technické Parametry 
ETHERNET  
Interface  RJ45 (10BASE-T) – 10 Mbps or 10/100 Mbps network compatible 
Supported protocols IP: ARP, TCP/IP (http, NTP), UDP/IP (SNMP), netGSM 
SNMP compatibility Ver:1.00 compatible, some parts of the ver 2.0 implemented 

   
GSM  

Interface Quad-Band 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz,  
Compliant to GSM phase 2/2+ – Class 4 (2 W @850/ 900 MHz) – Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz) 

 

Antenna connector SMA male 
 
POWER input   
Port POWER 9-30V DC 
Type Main device power input (typically 400 mA + external devices) 
Connector Jack (barrel, inner 2.5 mm outer 6.3 mm) & Terminal block (parallel connection) 
  
LED Status indicators 
POWER Green - power OK 
Modem Blue – Activity on GPRS 
Status Yellow – blinking if device is OK 
Alarm Red – Error on device 
LINK & Activity Yellow - Ethernet connectivity 
   
Physical parameters    
Temperature range Operating: -10 to 65 °C  /  Storage: -25 to 85 °C 
MTBF  > 90 000 hours 
Dimensions / Weight 92 x 76 x 28 [mm] / 300g 
EMC FCC Part 15, Class B,  CE - EN 55022, EN 55024, EN 61000 

 

 
Uvedení do výchozího stavu (LOAD TO DEFAULTS) 
 

 Uvedení do výchozího z UDP Configu 
Klikněte v programu UDP Config pravým tlačítkem na MAC adresu zařízení. Prvních 60 sekund 
po zapnutí jednotky lze obnovit výchozí hodnoty z UDP Configu softwarově. 

 HW uvedení do výchozího stavu 
Odpojte napájení, stiskněte tlačítko Reset a současně připojte napájení jednotky a počkejte 10 
sekund. Nastavení bude obnoveno. 
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První spuštění 
Připojení kabelů 
 Otočte krabičku a poznamenejte si MAC adresu zařízení, uvedenou na boku 
 Nastavte přepínače DIP1=Off,  DIP2=Off. 
 Připojte HWg-SMS-GW do sítě Ethernet. 
 Připojte napájecí adaptér do sítě a zapojte jej do napájecího konektoru. 
 Rozsvítí se zelená kontrolka POWER 
 Pokud je v pořádku připojení do sítě Ethernet, měla by se o chvíli později rozsvítit kontrolka 

LINK (zelená) a nadále pohasínat během přenosu dat do Ethernetu (signalizace Activity). 
 
 
 
Konektory  

 Power   Připojte napájecí Adaptér (9-30V) 
 USB   Konektor pro servisní účely 
 Ethernet  Připojení síťové/datové přípojky 
 GSM SIM  Konektor pro vložení SIM.  

       
 GSM  Konektor SMA pro připojení externí 

antény 
 Reset Tlačítko pro reset zařízení a 

obnovení tovární konfigurace – viz strana 3 
 
 
 

LED Indikátory 

• Power (zelená) – Připojeno napájecí napětí 

• Status (Žlutá) – Pomalu bliká, je-li zařízení 
řádně v provozu 

• Alarm (Červená) – Chyba zařízení /Modemu. 
Svítí není-li GSM signál, bliká při chybě SIM 
(chybný PIN a pod) 

• Modem (Modrá) – Bliká během odesílání SMS 

• Link Activity (žlutá na Eth konektoru) – Bliká při aktivitě sítě 

• Link OK (zelená na eth konektoru) – Svítí, je-li připojen Ethernet 
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Nastavení IP adresy -  UDP Config 
 

Program UDP Config - hlavní adresář na 
přiloženém CD (verze pro Windows i Linux).  
 
Program lze stáhnout na http://www.HW-
group.com Software -> UDP Config.  
 
 Kliknutím na ikonu spusťte program 

UDP Config – program automaticky 
vyhledá připojená zařízení. 
 

 Hledání zařízení spustíte kliknutím na 
ikonku Find Devices (Vyhledat 
zařízení).  

 
Program vyhledá zařízení ve vaší lokální síti. 
Poklepáním na MAC adresu zařízení otevřete 
dialogové okno základních nastavení zařízení. 
 
Síťové parametry zařízení 

 Povolte DHCP  
nebo 
 Nastavte IP adresu / HTTP Port (80). 
 Nastavte masku vaší sítě. 
 IP adresu gateway (brány) vaší sítě. 

 

Uložte nastavení tlačítkem Apply Changes (ulož změny). 

 
Otevřete WEB stránku zařízení 
Vložte přímo IP adresu zařízení do okna webového prohlížeče.  
 

Nebo otevřete stránku přes program UDP Config >> Klikněte na podtrženou IP adresu, nebo menu 
na pravém tlačítku (viz obrázek). 

 
 
  

Right click 

http://www.hw-group.com/
http://www.hw-group.com/
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WEB rozhraní produktu  
 
Home 

 
 
Sekce Basic Information 

 Device name – Uživatelský název zařízení. Nastavení se prování na záložce General Setup 
 Time – Strojový čas zařízení – nastavení se prování na záložce Time. Platný čas se zpravidla 

přebírá z Internetu 
 Date – Strojové datum zařízení – nastavení se prování na záložce Time. Datum se zpravidla 

přebírá z Internetu 
 Network registration – Informace o registraci zařízení do GSM sítě operátora 
 Signal Quality – úroveň GSM signálu. Informace může pomoci při ladění problémů se sítí 
 Operator Name – Název operátora ke kterému je GSM modem připojen 
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SMS Queue Info 

 Pending Message / Capacity – Počet obsluhovaných zpráv / z celkové kapacity 
 Message Sent – Počet odeslaných zpráv (od posledního spuštění) 
 Messages Dropped – Počet zahozených zpráv (od posledního spuštění) 

 
SMS Queue 
Přehled zpráv čekajících ve frontě na odeslání 
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General Setup 

 
 
Sekce Base  

• Device Name – název zařízení (HWg-SMS-GW3) - umožňuje rozlišovat jednotlivé HWg-SH4 
v síti.  
Název zařízení může mít nejvýše 16 znaků. 

• WWW Info Text – text patičky WWW stránky – vhodné pro kontaktní údaje například na 
správce datacentra. 

Sekce Network 
• DHCP – povoluje funkci nastavení IP adresy DHCP serverem, je-li k dispozici – zapnutí či 

vypnutí DHCP závisí na potřebách uživatele a správce sítě. 
• IP Address – IP adresa HWg-SH4 – přiděluje správce sítě. 
• Network Mask – maska sítě – přiděluje správce sítě. 
• Gateway – IP adresa výchozí brány – přiděluje správce sítě. 
• DNS Primary / DNS Secondary – IP adresa DNS serveru – přiděluje správce sítě. 
• HTTP Port – číslo portu, na kterém naslouchá vestavěný WWW server – změna čísla portu je 

vhodná například pro více HWg-PWR přístupných z vnější sítě prostřednictvím routeru. O 
případné změně se informujte u správce sítě. Výchozí port je 80. 

Sekce Security: Device Admin 
• Username / Password – uživatelské jméno a heslo k zabezpečení přístupu k HWG-SH4. 
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Time 

 
 
Sekce SNTP Setup 

• SNTP Server – IP adresa nebo doménová adresa serveru pro synchronizaci času – výchozí 
time.nist.gov. 

• Interval – interval synchronizace času se serverem. 
• Summertime - povolení letního času - slouží pro nastavení správného systémového času.  

Nutné pro správný záznam naměřených hodnot. 
• Time Zone – nastavení časové zóny umístění HWg- SH4 – slouží pro nastavení správného 

systémového času. Nutné pro správný záznam naměřených hodnot. 
• Synchronize Time slouží pro provedení okamžité synchronizace s časovým serverem. Lze 

použít rovněž pro otestování nastavení.  

 
Sekce Time Setup 
Sekce Time Setup umožňuje vyplnit aktuální datum a čas ručně v případě, kdy nelze použít 
synchronizaci s časovým serverem. Po ztrátě napájení však bude tato informace ztracena 
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GSM Modem 
 

 
 
Sekce Information 

 Network registration – Informace o registraci zařízení do GSM sítě operátora 
 Signal Quality – úroveň GSM signálu. Informace může pomoci při ladění problémů se sítí 
 Operator Name – Název operátora ke kterému je GSM modem připojen 
 SMS Center Number - informace načtená ze SIM. Slouží pro ověření komunikace se SMS 

centrem 

Sekce Configuration 

 SIM PIN – Je-li SIM karta chráněna PIN kódem, vepište ho do tohoto pole  

Sekce Test SMS 

 Tel Number – pole pro zadání telefonního čísla kam má být testovací SMS zaslána 
 Text – text testovací SMS 
 Send SMS Test - Tlačítko ověření funkčnosti a vyšle testovací SMS na zadané telefonní číslo.  
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SNMP 

 
 
General SNMP Settings 

• System Name – Jméno zařízení, shoduje se s jménem zařízení 
• Systém Location – umístění systému, např „IT místnost, 2patro“. 
• System Contact – Kontakt na administrátora systému, například e-mailová adresa  
• SNMP port – Nastavení portu pro komunikaci v rámci protokolu SNMP [161]. 

 
SNMP Access 
Definuje oprávnění a jméno skupin uživatelů, pro práci se zařízením Poseidon.  
 

• Community – Textový název skupiny, které jsou přiřazena práva (standardně Public a 
Private) 

• Read – přidělení práva komunitě pro čtení proměnných po SNMP  
• Write – přidělení práva komunitě pro zápis hodnot do proměnných po SNMP 
• Enable – povolení či vypnutí dané skupiny 

 
SNMP Trap Destination 
Definuje cílové destinace pro odesílání SNMP Trapů. 
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• Community – Textový název skupiny odesílaného SNMP Trapu  
• IP address – Cílová adresa, na niž budou odesílány SNMP Trapy. 
• Port – Cílový port, na nějž budou trapy odesílány. 
• Enable – Povolení odsílání SNMP Trapů na tuto destinaci. 

 
System 
Záložka System poskytuje uživateli přístup k nejdůležitějším systémovým informacím, jako je doba 
provozu nebo verze firmware, a operacím, jako je restart HWg-PWR či upgrade firmware. 

 
 
Sekce Download 

• Backup bin configuration – záloha konfigurace ve formátu BIN – kliknutím na odkaz můžete 
uložit aktuální konfiguraci HWg-SMS-GW3 po jeho finálním nastavení pro případ potřeby 
obnovy.  

• Backup XML configuration – záloha konfigurace ve formátu XML – kliknutím na odkaz můžete 
uložit aktuální konfiguraci HWg-SMS-GW3 po jeho finálním nastavení pro případ potřeby 
obnovy.  

• Online values in XML – Aktuální SMS fronta v XML 



HWg-SMS-GW3 manuál HW group 
 

 
www.HW-group.com 13 
 

• SNMP MIB Table – SNMP MIB soubor - adresa MIB souboru obsahující definici SNMP 
proměnných. 

• List of common SNMP OIDs – přehled nejdůležitějších OIDz MIB tabulky.  
• Data Log in XML – Seznam naposledy odeslaných zpráv v XML 

Sekce Syslog 

• Syslog server IP Address – Adresa Syslog serveru  

 
Sekce System 

• Version – verze firmware. Slouží pro diagnostické účely v případě řešení problémů.  
• Compile time – čas kompilace firmware. Slouží pro diagnostické účely v případě řešení 

problémů.  
• Build – sestavení. Slouží pro diagnostické účely v případě řešení problémů.  
• UpTime – doba běhu zařízení od posledního zapnutí nebo restartu. Slouží pro diagnostické 

účely v případě řešení problémů. 
• Demo mode - aktivovaný demo režim zabrání jakékoliv změně v konfiguraci vašeho zařízení.  

V tomto režimu mohou návštěvníci libovolně procházet a prohlížet všechny stránky webového 
rozhraní, ale změna hodnot jim není umožněna. Takto nastavené zařízení lze umístit na 
veřejný internet bez rizika o změny jeho konfigurace. 

• Upload Firmware or Configuration – umožňuje do zařízení nahrát novější firmware nebo 
soubor s konfigurací. Obnova konfigurace se nemusí zdařit, je-li příliš velký rozdíl ve verzích 
firmware. 

 
Sekce Factory Default 
Obnoví tovární nastavení. Výchozí IP adresa je 192.168.10.20 a uživatelské jméno ani heslo nejsou 
definovány.  
 
Sekce Systém Restart 
Restartuje zařízení. 
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Použití se službou SensDesk.com   
Služba SensDesk.com je online portal pro dohled IP senzorů od HW group. 
SensDesk.com dokáže odesílat Email upozornění na Alarm. Pro odeslání SMS upozornění lze použít 
HWg-SMS-GW.  
 

1) Nastavte IP adresu Vaší HWg-SMS-GW v nastavení Vašeho účtu:  
SensDesk.com: My Account >> Edit 

2) Nastavte telefonní číslo kam bude SensDesk.com posílat alarmové SMS pro každý jednotlivý 
sensor: SensDesk.com: Sensors >> Edit 

 

 
 
 
Poznámka: 
Pro odesílání SMS poplachů z Vašeho SensDesk.com účtu, musí být HWg-SMS-GW přístupná na 
veřejné IP adrese a portu. 
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Použití se systémem Nagios 
Zasílání notifikací z Nagios pomocí SMS brány HWg-SMS-GW. 
 
Ve spolupráci s firmou Netways existuje pro HWg-SMS-GW plugin pro odesílání SMS 
zpráv ze systému Nagios.  
 

 
 
 
Plug-in pro Nagios notify-poseidon-sms.pl přebírá z Nagios zprávy o změně stavu sledovaných 
zařízení a pomocí HTTP protokolu je předává do zařízení HWg-SMS-GW, které následně zašle SMS 
zprávu. 

 
 
 
Instalace 
Následující instalační kroky vycházejí ze standardní instalace Ubuntu Server. Některé 
adresáře nebo příkazy se mohou lišit podle použité distribuce linuxu. 
 
2.1) Stáhněte plugin notify-poseidon-sms.pl z adresy https://www.netways.org/projects/plugins/files 
do adresáře /usr/lib/nagios a nastavte mu práva pro spuštění. 

 
 
  

nagios-server:~# cd /usr/lib/nagios 
nagios-server:~# wget https://www.netways.org/attachments/download/262/notify-poseidon-sms.pl 
nagios-server:~# chmod a+x notify-poseidon-sms.pl 
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2.2) Pošlete testovací SMS pro otestování funkce pluginu a zařízení HWg-SMS-GW. Parametr -H 
specifikuje IP adresu zařízení HWg-SMS-GW, které bude použito pro odeslání SMS. Číslo mobilního 
telefonu, na který má být zaslána zkušební zpráva, zadáte pomocí parametru -D. 
 

 
 
Pokud spuštění pluginu selže zprávou Can't locate LWP.pm, musíte doinstalovat Perl modul LWP 
pro podporu HTTP protokolu. Na distribucích Ubuntu nebo Debian tak učiníte pomocí příkazu:  

 
 
Nastavení Nagios 
Pro základní nastavení Nagios doporučujeme dokument: 
http://www.hw-group.com/support/an38/index_cz.html 
 
3.1) Podporu zasílání SMS zpráv pomocí pluginu notify-poseidon-sms.pl přidáte vytvořením souboru 
/etc/nagios3/notify-poseidon-sms.cfg: 
 

 
Poznámka: Nezalamujte definici command_line na více řádek, aby plugin správně fungoval musí být 
celý text command_line na jedné řádce. 
 
Pozor, nezapomeňte změnit parametr -H na skutečnou IP adresu (případně DNS jméno) 
vašeho zařízení HWg-SMS-GW. 
 
Text SMS je sestaven na základě parametru -M. Seznam proměnných (maker) je dostupný na 
adrese http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/macrolist.html 

nagios-server:~# cd /usr/lib/nagios 
nagios-server:~# ./notify-poseidon-sms.pl -M "Test message" -H 192.168.1.1 -D +420777888999 

nagios-server:~# apt-get install libio-all-lwp-perl 

define command { 
    command_name notify-host-by-sms 
    command_line /usr/bin/perl /usr/lib/nagios/notify-poseidon-sms.pl -H 192.168.1.1 -D 
$CONTACTPAGER$ -M "$HOSTALIAS$ $HOSTOUTPUT$" 
} 
 
define command { 
    command_name notify-service-by-sms 
    command_line /usr/bin/perl /usr/lib/nagios/notify-poseidon-sms.pl -H 192.168.1.1 -D 
$CONTACTPAGER$ -M "$HOSTALIAS$ $SERVICEOUTPUT$" 
} 

http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/macrolist.html
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3.2)  Definujte kontakt(y) a skupinu kontaktů na které budou zasílány SMS zprávy v souboru 
/etc/nagios3/conf.d/contacts_nagios.cfg. 

 
Poznámka: Chcete-li zasílat upozornění na více mobilních telefonů, vytvořte pro každé telefonní číslo  
contact a v contactgroup zadejte jednotlivé kontakty (oddělené čárkou) do parametru members. 
 
V případě, že používáte standardní konfiguraci Nagios a chcete přidat zasílání SMS pro všechny 
zařízení a služby, nevytvářejte contactgroup, přidejte jen peter-gsm do skupiny admins. Tím je 
nastavení hotové a po restartu služby Nagios (bod 3.4) budou notifikace zasílány i pomocí SMS. 

 
 
3.3) Přidání notifikace pomocí SMS u vybraných zařízení a služeb provedete v jejich definici, 
přidáním parametru contact_groups, například: 
 

Poznámka: Kontakty se většinou definují v šablonách zařízení a služeb, přidání parametru 
contact_groups přepíše hodnotu nastavenou v šabloně. Tento příklad vychází ze standardního 
nastavení skupiny kontaktů admins, která pro notifikace používá e-maily. V případě přidání 
parametru „contact_groups sms“, budou zasílány jen SMS zprávy. 
 
3.4) Pro aktivaci změn je nutné restartovat Nagios. 

 

define contact { 
        contact_name                    peter-gsm 
        alias                           Peters GSM phone 
        service_notification_period     24x7 
        host_notification_period        24x7 
        service_notification_options    w,u,c,r 
        host_notification_options       d,r 
        service_notification_commands   notify-service-by-sms 
        host_notification_commands      notify-host-by-sms 
        pager                           +420777888999 
} 
 
define contactgroup { 
        contactgroup_name       sms 
        alias                   Notifications via SMS 
        members                 peter-gsm 
} 

define contactgroup { 
        contactgroup_name       admins 
        alias                   Nagios Administrators 
        members                 root,peter-gsm 
} 

define host { 
        use                     generic-host 
        host_name               localhost 
        alias                   localhost 
        address                 127.0.0.1 
        contact_groups          admins,sms 
} 
 
define service { 
        use                     generic-service 
        host_name               localhost 
        service_description     Disk Space 
        check_command           check_all_disks!20%!10% 
        contact_groups          admins,sms 
} 

nagios-server:~# service nagios3 restart 
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Použití produktu ve Vašem programu  
HWg-SMS-GW komunikuje po síti LAN na základě protokolu netGSM 
postaveném na http.  
 
Pokud chcete použít tento produkt ve vašem programu, použijte  
HWg-SDK (Software Development Kit). Tam najdete komentované 
příklady zdrojových kódů pro různé programovací jazyky. 
 
Případně kontaktuje HW group ohledně dokumentace k protokolu 
netGSM.  
 

www.HW-group.com  
 
 
EX131: SMS GW Client (Borland C++ Builder) 
 Supported devices: Poseidon 2250, Poseidon 4002, SMS-GW-GW 

 Project file: sms_gw.bpr  

 Win EXE version: sms_gw.exe  

 Screenshot: EX31_screen.png  

 Used: TSession class of library C++ SDK Classes  

 
Some HWg devices can send SMS via a connected GSM 
modem. In this case, the device works as a SOAP Web Service 
and this example demonstrates how to make a simple client with 
a graphical user interface. Written in Borland C++ Builder using 
the HWg SDK. 
 Easy to use with simply GUI 
 Sends SMS via remote GSM modem 

 
 
EX232: SMS GW Client CMD (Microsoft Visual C++) 
 

 Supported devices: Poseidon 2250, Poseidon 4002, HWg-SMS-GW 

 Project file: sms_gw_cmd.bpr  

 Win EXE version: sms_gw.exe  

 Screenshot: EX32_screen.png  

 Used: TSession class of library C++ SDK Classes  

 
Some HWg devices can send SMS via a connected GSM modem. In this case, the device works as a 
SOAP Web Service and this example demonstrates how to make simple client with a command-line 
user interface. Written in Borland C++ Builder using the HWg SDK. 
 
 Sends SMS via remote GSM modem  
 This is a command-line tool, it can be used in BAT scripts 
 Message text is entered as a command-line parameter or read from the standard input 

http://www.hw-group.com/
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